istn. tablica rozdzielcza TG

sayny L1,12,13, PEN

istn. obwody odbiorcze (o§wietlenie, gniazda itp.)

F1

YKY 3x4 mm2 L=175m

zasilanie stupow oswietleniowych

YKY 2x1,5 mm2 L =30m

d\ tacznik o$wietlenia w budynku szkoly

%

UWAGI:

F1- wyltacznik nadmiarowo-pradowy 20A, ch-ka C (np. S301C20).
K1 - stycznik 230V, In = 40A, z conajmniej jednym zestykiem
zwiernym (np. SM340-230)

Schemat zasilania o$wietlenia terenu




